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LUNES 20 DE JULIO DE 2020
PRIMERAMENTE SE ACUDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN PARA VER Si SE CONTINUABAN CON LAS ACCIONES DE
EXTRACCION DE MALEZA ACUATICA SOBRE EL RIO SANTIAGO, LO CUAL FUE NEGATIVO DADO A QUE POR EL MOMENTO NO SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EXTRAGCION DE MALEZAS. POSTERIORMENTE SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISION AMBIENTAL EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO, EN DONDE SE ESTAN REALIZANDO
TRABAJOS DE REHABILITAGION Y MODERNIZACION DE ESTAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN DONDE SE
REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLAN, JALISCO.

1.- SE ENCONTRARON LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SIN TAPA Y CON ALGO DE AGUA PLUVIAL EN SU INTERIOR,
POR LO CUAL SE DA LA INDICACION DE COLOCARLES TAPAS.

2.- NO SE HAN COLOCADO CONTENEDORES A PESAR DE QUE EN EL SITIO EN DONDE ERA LA CASETA DE CLORACION SE ENCUENTRAN
ESTOPAS, LATAS Y CEPILLOS QUE YA NO SE PUEDEN UTILIZAR, POR LO CUAL NUEVMENTE SE REALIZA LA INDICACION DE CONTAR CON
LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS. 7

3.- JUNTO A LA GRAVA QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LOS LECHOS DE SECADO SE ENCONTRO UNA PARTE EN DONDE SE
ENCONTRABAN REALIZANDO PRUEBAS DE PINTURA CON PISTOLA, POR LO CUAL SE SOLICITO AL ENCARGADO DE LA OBA ING. RUSBEL
EL RETIRO DE ESTOS MATERIALES Y COLOCARLO EN LOS CONTENEDORES QUE LLEVEN A LA PLANTA. '

4.- LOS LECHOS DE SECADO SE ENCONTRARON CUBIERTOS TOTALMENTE DE ZACATES Y QUELITES POR LO CUAL SE SOLICITO AL
ENCARGO DE LA OBRA EL RETIRO DE ESTA MALEZA EN CADA UNO DE LOS LECHOS.

5.- SE ENCONTRARON ESCOMBROS DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, POR LO CUAL SE DA LA INDICACION DE QUE ESTOS
MATERIALES SE MANEJEN DE ACUERDO AL MARCO LEGAL, REFIRIENDO LA EMPRESA QUE SOLICITARAN AL H. AYUNTAMIENTO DE
TOTOTLAN AUTORIZACION POR ESCRITO PARA COLOCARLOS EN LOS POZOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO DE INGRESO A LA
P.T.A.R., SE LE REFIERE QUE EN CASO DE AUTORIZARLO SE DEBERA PROPORCIONAR UNA COPIA A LA CEA, PARA HACER DE
CONOCIMIENTO A LA SEMADET.

6.- LOS SANITARIOS FIJOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SIGUEN SIN CONTAR CON PUERTA, POR LO CUAL SE HACE EL
CUESTIONAMIENTO QUE EN DONDE . HACEN SUS NECESIDADES LOS TRABAJADORES REFIRIENDO QUE EN ESE LUGAR, POR LO CUAL SE
DA LA INDICACION DE COLOCAR A LA ﬁREVEDAD POSIBLE LA COLOCACION DE LA PUERTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO Y DE LOS TRABAJADORES.

7.- LA MAYORIA DEL PERSONAL PORTABA TODO SU EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL A EXCEPCION DE UNO. INCLUYENDO SU
CUBREBOCAS.

8.- FALTA LA COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN LA PARTE DE ATRAZ Y EL ESPACIO EN DONDE NO SE ENCUENTRA CONSTRUCCION
ALGUNA, YA SE COMENZO A LLENAR DE MALEZA.,

9.- EN EL SITIO EN DONDE SE CONCENTRAN LOS EQUIPOS QUE FUERON RETIRADOS DE LOS PROCESOS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES, FALTA COLOCAR EN TODA EL AREA DELIMITACION CON MALLA O CINTAS PLASTICAS.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOTONILGO EL ALTO, JALISCO.

1.- SE ENCONTRARON VARIAS CAJAS DE CABLEADO SIN TAPA Y SIN NINGUN ACORDONAMIENTO DE PRECAUCION.

2.- EN CUANTO A LOS EQUIPOS QUE FUERON RETIRADOS DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO, FALTA REALIZAR COMPLETAMENTE LA
DELIMITACION CORRESPONDIENTE Y REALIZAR LIMPIEZA DEL AREA UNA VEZ QUE SE RETIREN.

3.- ESTAN LLEGANDO VARIOS EQUIPOS NUEVOS LOS CUALES VIENES EN EMPAQUES DERIVADOS DE LA MADERA, POR LO CUAL SE
SOLICITO CREAR UN ESPACIO PARA DEPOSITARLOS UNA VEZ QUE SEAN RETIRADOS LOS EQUIPOS.

4.- VARIOS MATERIALES SE ENCUENTRAN DISPERSAS AL FINAL DE LA OBRA, POR LO CUAL SE REALIZA LA INDICACION DE ORDENARLOS
DE ACUERDO A SU CLASIFICACION.

5.- NO SE OBSERVARON LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE LE FUERON SOLICITADOS A LA EMPRESA, POR LO CUAL
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NUEVAMENTE SE VUELVE HACER EL REQUERIMIENTO.

6.- FALTA COLOCAR MAS CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

7.- AL CUESTIONAR AL ENCARGADO DE DONDE ESTABAN REALIZANDO DEL BANO LOS TRABAJADORES MENGCIONAN QUE EN LOS DE LA
OFICINA.

8.- TODO EL PERSONAL PORTABA SU EQUIPO DE PROTECCION JUNTO CON SU CUBREBOCA A EXCEPCION DE UNO QU
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22 DE JULIO DE 2020
EN ESTE DIA SE ACUDE JUNTO CON EL BIOLOGO HUGO ORLANDO COVARRUBIAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EL AHOGADO, EN TLAJOMULCO DE ZUNIGA EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

1.- EN EL AREA DE CARGA DEL BIOSOLIDO DEBERAN REALIZAR UN BORDE AL FINAL DE LA PLANCHA PARA QUE AL MOMENTO DEL
LAVADO EL BIOSOLIDO JUNTO CON EL AGUA NO SE VAYAN A LAS BOCAS DE TORMENTA QUE SON PARA EL AGUA PLUVIAL.

2.- LAS BOCAS DE TORMENTA DEBERAN DE LIMPIARSE DE LODO QUE SE ENCGUENTRE AL FONDO DE ELLAS Y DEL ZACATE QUE SE
ENCUENTRE PRESENTE ALREDEDOR DE ESTAS ESTRUCTURAS.

3.- EN EL AREA DE CARGA DE COMBUSTIBLE QUE SE REALIZO EN CASO DE ESTILAR EL DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE, SE
ENCONTRABA LLENO DE AGUA POR LO CUAL SE REALIZA LA INDICACION DE LIMPIAR A LA BREVEDAD POSIBLE, LO CUAL FUE
REALIZADO MIENTAS SE REALIZABA TODO EL RECORRIDO. DE LA MISMA FORMA SE LES HIZO EL REQUERIMIENTO PARA CORTAR LA
MALEZA QUE SE ENCUENTRA ALREDEDOR DEL TANQUE.

4.- SE APRECIA QUE LAS CELDAS DE LIXIVIADOS SE ENCONTRABAN TOTALMENTE SUCIAS, POR LO CUAL SE SOLICITO SU LIMPIEZA.

5.- DERIVADO DE LOS TRABAJOS PARA INCREMENTAR LA ALTURA EN LA MACROCELDA SE SOLICITA AL ENCARGADO DE LA OPERACION
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, GIRE INSTRUCCIONES PARA QUE REALICEN LA LIMPIEZA TOTAL EN LAS ESQUINAS DE LA ESTRUCTURA
PARA EVITAR ALGUN TAPONAMIENTO EN LAS REJILLAS QUE EVITEN QUE SE VAYAN A LA CELDA DE LIXIVIADOS PARA DE ALLi ENVIARSE
A PROCESO.

6.- SE PUEDE APRECIAR QUE FUERON REALIZADAS DOS CELDAS DENOMINADAS 1Y 2, POR LO CUAL SE MENCIONA QUE SE REVISEN
PERFECTAMENTE TODO EL LINER COLOCADO PARA EVITAR QUE UNA VEZ QUE ENTREN EN OPERACION VAYAN A PRESENTAR ALGUN
PROBLEMA Y QUE DERIVADO DE ESTO SE VAYA A CONTAMINAR EL SUBSUELO.

7.- DE IGUAL MANERA LA BASCULA DEL MONORELLENO SE TUVO QUE ELEVAR PARA QUE LOS CAMIONES NO TENGAN PROBLEMA AL
MOMENTO DE PESARLOS.

8.- SE CONTABILIZARON TRES ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN MUERTOS POR LA PLAGA QUE TODAVIA PERSISTE EN EL LUGAR, POR LO
CUAL SE SOLICITO AL ENCARGADO DE RETIRARLOS CON TODO Y RAIZ Y REALIZAR SU INCINIRACION PARA EVITAR MAS PROPAGACION
AL DEMAS ARBOLADO.

9.- SE VIO EL SITIO EN DONDE SE CONSTRUIRA EL CARCAMO DE BOMBEO PARA EL AGUA TRATADA QUE SERA ENVIADA A LOS
INDUSTRIALES UNA VEZ QUE SEA APROBADA LA PROPUESTA.

10.- POSTERIORMENTE SE ACUDIO A CADA UNA DE LAS EMPRESAS PARA VER SU UBICACION Y VER QUE CON LOS TRABAJOS DE
TENDIDO DE TUBERIA NO FUERAN AFECTAR EL MEDIO AMBIENTE, LO CUAL NO AFECTARA, DADO A QUE TODO SE ENCUENTRA YA
IMPACTADO Y EN DERECHO DE ViA, PARA LAS EMPRESAS QUE REQUERIRAN EL SERVICIO DE AGUA TRATADA.

23 DE JULIO DE 2020

EN ESTE DIA SE REALIZA SUPERVISION AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE
ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUAGAN DE LOS MEMBRILLOS Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
PONCITLAN., EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

ATEQUIZA '

1.- SE ENCONTRO QUE UN CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SE ENCONTRABA REBASADO DE SU CAPACIDAD, POR LO
CUAL SE SOLICITO EL ENCARGADO DE QUITAR EL COPETE DE BASURO Y COLOGARLO EN OTRO CONTENEDOR, DE IGUAL MANERA SE
HIZO EL COMENTARIO PARA QUE SE COLOCARA TAPA A CADA UNO DE LOS CONTENEDORES.

2.- SE ENCONTRO QUE YA CUENTAN CON DOS SANITARIOS MOVILES PARA REALIZAR SUS NEGESIDADES LOS TRABAJADORES, LOS
CUALES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES. _

3.- SE ENCONTRABA AGUA PLUVIAL ESTANCADO A UN LADO DE LA ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA EMPRESA POR
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LO CUAL SE PIDIO SU BOMBEO DEL LUGAR, PARA EVITAR EL ATASCO DE TROMPOS DE CONCRETO O ALGUN OTRO VEHICULO DE IGUAL
MANERA PARA EVITAR LA PROLIFERACION DE ZANCUDOS. .

4.- SE OBSERVA BASURA DISPERSA EN EL AREA POR LO CUAL SE PIDE DE JUNTARLA EN ESE MOMENTO.

5.- LOS ARBOLES QUE IBAN A SER PODADOS PARA SER TRANSPLANTADOS EN EL AREA IZQUIERDA DE LA PLANTA, NO SE HA
REALIZADO.

6.- SE SOLICITO EL RETIRO DE ALAMBRE Y CLAVOS QUE YA FUERON UTILIZADOS Y QUE SE ENGUENTRAN TIRADOS EN EL SUSELO
ALREDEDOR DE TODA LA ESTRUCTURA EN CONSTRUCCION,. PARA EVITAR QUE ALGUN TRABAJADOR SE VAYA A ENCAJAR UN GLAVO EN
LA BOTA DE TR
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