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DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR O GERENTE
Diracior Acea do Vinculacién Municipal
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21 de febrero del 2019 en rolacaén a Ia \nslta a Ia localidad de Chiquilistlan, cabecera municipal, en compania del Ing. Pedro Heméndez el dia Ie
informo lo siguiente:

Relativo a la accién de agua potable dentro del programa preliminar de obras 2019, acudimos previa cita a la presidencia municipal, donde
fuimos atendidos por la Presidenta Municipal y el Director de Obras Publicas, con quienes se comento el alcance de la obra contenida en el
proyecto ejecutivo, explicando que este contempla solo el cambio de 250 m., de tuberia de asbesto cemento de 6" de diametro existente por
tuberia de pvc del mismo didgmetro, siendo esto en la zona que presenta mayor incidencia de ruptura y estallamiento por causa de la presién y el
aire contenido por falta de valvulas de admisién y expulsién de aire, de las cuales también se instalaran 14 (catorce) a lo largo de toda la linea
existente.
Ne igual forma se explicé que la red de distribucién también contempla la sustitucién de algunos tramos de los cuales el propio municipio ya
ealizé el cambio para que se disminuyan del catilogo y el presupuesto. En el recorrido de la obra a ejecutar se incorporo el director del agua, a
quien se aclaré todo lo anterior y asi mismo se explicé el funcionamiento de la red de distribucién conforme al proyecto, sefialando que no
cambia de operacién el sistema tal como lo esta operando actualmente, quien manifesté su inquietud porque esto se cambiara. Se le explicé que
solamente se sacarian las lineas de alimentacién de los predios que cruzan y que actualmente ya estan lotificados, al trazo de las calles, a fin de
evitar sean dafiadas a la hora de que se construyan viviendas, también evitando que dichas construcciones se construyan sobre estas tuberias.
Por lo anterior se le explicé la ubicacién y el funcionamiento de las cajas rompedoras de presién que el proyecto indica para reducir presiones
en partes bajas, mencionado que dichas cajas no contemplan vélvulas para controlar el flujo cuando las redes se encuentren llenas, a lo que se
le explicé que para este fin se instalarian valvulas de flotador en cada una de las cajas (dos) a fin de que al llenarse las redes deje de fluir agua a
la caja evitando se derrame. En el recorrido de la linea de conduccién de la parte a sustituir, se verificé que aparentemente el tramo es mayor de
lo que indica el proyecto, al menos en 140 metros mas, por lo que esto también se incluira en el catalogo corregido.
Terminado el recorrido, regresamos a Guadalajara.
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