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COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN

JN 61029 *CON RECARGA
F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
MEBEESE Ford / 2007

197,343.00 Km. / 197,604.00 Km.
Bl 261.00 Km.
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UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

CARGO CONTABLE $ 238.00
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MENQOS ANTICIPO $ 238.00
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.COMISIONADO AUTORIZA opaedN comisioN M
RUBEN CEJA CASTILLO EDGAR SAIL{UOPEZ SALDIVAR JORGE ALBERTO PEREZ URENA JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
AUXILIAR ELECTROMECANICO Subdireclor dq Servicios a Municipios Jefe de Tesoreria Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gaslos Diversos Aulorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.
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t B . RESUETAD D E PAOMISION
27 de abril de 2020

Me trasladé al Municipio de Mexticacan, Jalisco, para realizar analisis de pozo profundo, obteniendo lo siguiente:

Problematica: Presenta problemas de abatimiento.

Pozo profundo Nangue: Ubicacién O= 102° 51’ 4.43" N= 21° 14’ 16.97"". Cuenta con dos lineas de conduccién que abastece L1 a Nangue de Vifias,
L2 Rancho La Ardilla, de acuerdo al proyecto original, y ias mediciones realizadas en campo, el equipo de bombeo sumergible no presenta
sobre-dimensionamiento, mas no es asi para algunos otros elementos electromotrices (Para mayor informe, consultar estudio electromecanico),
Para L2, si presenté abatimiento, por lo que, el equipo se dejo6 estable para trabajar con un gasto de 1.36 I/s y Nivel dinamico 50 m, de acuefdo al
namero de habitantes para L1, con 10 horas de bombeo por dia son mas qué suficientes para abastecer a la poblacién de esa localidad, ya que
contamos con un gasto de 1.55 I/s, nivel dinamico 55 m y potencia de 8.92 kW. Y para L2, 5 horas son adecuadas para satisfacer la demanda de

habitantes.
En todas las actividades estuvo presente el Sr. Alfredo Mercado; Operador del pozo profundo

Para mayor informe, consultar estudio electromecanico
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